R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RRRRRRRRRARRRARRRRRRRRE R R R R R R R R R R R R R R IR IR SRR R R R R IR R R R RS RR R RRRIRRR KRR SRR R IR IR ISR R RRRRRITRRIRRRR AR RAIRRRIRRIRIRRRRRRRRRRRRITRRIRRRF TR KX RRRRTRRRRRRRRS

/liv'v‘v‘v'v"‘v'v'v'o'v'v'v" R R R R R R R R R R R R R SRR R R R R R R R R IR R RS RRIRIRIRIIRRARR IR IR IR R IHRIIRRIRAIRAIHIARRIRAR XK ARRRRRHIRRRRRRRRRRRRRRRRRRARRRRRRRIRRRRS,
o X

®

Strojirensky zkusebni ustav. s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

CERTIFIKAT

gislo: B-30-00505-14

vyrobce: Petrojet Trade s.r.o.
U koupali§té 2707, 269 01 Rakovnik, Ceska republika

identifikacni ¢islo: 28946588

vyrobky: Teplovodni kotle na dievni pelety - C1
typové oznaceni: MultiBio ...
varianty: viz 2. strana

U téchto vyrobkl byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplikl. Strojirensky zkuSebni ustav, s.p. timto
certifikatem osvédéuje, Ze u vzorkl pfedmétnych vyrobku zjistil shodu jejich viastnosti

s aplikovatelnymi poZzadavky

GSN EN 303-5:2013, CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed.3:2012,
CSN EN 60335-2-102:2007, €SN EN 62233:2008 a nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.

Splnéni téchto pozadavkl se povazuje za splnéni zakladnich poZadavku nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd.

Certifikat byl vydan na zakladé zavére¢ného protokolu o pocateéni zkousce typu
vyrobku &. 30-12376 ze dne 2014-06-30, vystaveného Strojirenskym zkuSebnim
ustavem, s.p. Doba platnosti certifikdtu je omezena dobou platnosti zavéreéného
protokolu o po¢atecni zkousce typu vyrobku, tj. do 2016-06-30.

Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 2. strané.

Brno, 2014-06-30

....................................

g. Ji »MBA
zastupce reditele
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Specifikace typl a variant:

Jmenovity vykon
Typove oznacgeni (kW]
dievni pelety - C1
MultiBio 30 E 30
MultiBio 30 ES 30
MultiBio 49 49,9
MuitiBio 199 E 198
MultiBio 199 ES 198
MulitiBio 199 PLC 198
MultiBio 199 PLC S 198
MultiBio 600 PLC 600
MultiBio 600 PLC S 600

Pozn.: E ... bez automatického odvodu popela a s fidici elektronikou ESY
ES ... s automatickym odvodem popela a s fidici elektronikou ESY
PLC ... bez automatického odvodu popela a s fidici elektronikou PLC M
PLC S ... s automatickym odvodem popela a s fidici elektronikou PLC M
Multibio 49 ... s Fidici elektronikou ESY

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM:

Pro Gc¢ely uvadéni vyrobkd na trh mize byt certifikat pouzivan jenom za pfedpokladu,
Ze se nezménily normativni dokumenty, uvedené na 1. stran&. Pfi zméné a vydani
novych harmonizovanych nebo uréenych norem, vztahujicich se Kk certifikovanym
vyrobk(im, je tfeba pouzitelnost certifikatu prezkoumat.

Certifikat se muze pouzivat pouze jako certifikat vyrobkl, jejichz specifikace je
uvedena na 1. a 2. strané. To plati i pro pouziti vreklamnich, propagacnich
a komercnich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouZiti certifikatu mize byt
sankcionovano (§ 19 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika).

Je zakazano ménit, doplfiovat nebo prepisovat udaje v certifikatu.
Certifikat nelze pouzit jako certifikat vyrobkd, u kterych byla provedena bez souhlasu

Strojirenského zkusebniho Ustavu, s.p. zména ovliviiujici shodu s technickymi
pozadavky, specifikovanymi na 1. strané.
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